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Kit carte SCB-01

Leiterplattenset SCB-01

SCB-01 PCB kit

SCB-01 besturingsprintset

Kit PCB SCB-01

Kit de placa electrónica SCB-01

Zestaw płytki elektronicznej SCB-01

Kit de placa eletrónica SCB-01

Sada SCB-01 PCB

Set placă electronică SCB-01

Комплект SCB-01 платки

Komplet elektronske plošče SCB-01

Κιτ πλακέτας PCB SCB-01

SCB-01 -piirikorttisarja

SCB-01 PCB juhtploki komplekt

SCB-01 spausdintinės plokštės 
rinkinys

SCB-01 iespiedshēmas plates 
komplekts SCB-01 PCB súprava

Комплект электронной платы SCB-
01

SCB-01 PCB sæt

SCB-01 vezérlőkártyakészlet
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MW-IMG7-7862987

L1L1 L2L2 L3L3 D3D3 NNL1L1 L2L2 L3L3

0-40V
230V

Passage des câbles
Verlegen der Kabel
Routing the cables
Kabels leggen
Passaggio dei cavi
Tendido de los cables
Prowadzenie kabli
Passar os cabos
Kabelové průchodky
Dirijarea cablurilor
Провеждане на кабелите

Napeljava kablov
Δρομολόγηση των καλωδίων
Kaapelien vienti
Kaabeldus
Kabelių nuvedimas
Kabeļu ievilkšana
Kábelvezetés
Kabelføring
Прокладка кабелей
Vedenie káblov
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MW-IMG11-7862987
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Installation et réglages
Installation und Einstellungen
Installation and settings
Installatie en instellingen
Installazione e impostazioni
Instalación y ajustes
Instalacja i konfi guracja
Instalação e defi nições
Instalace a nastavení
Instalare şi setări
Инсталация и настройки

Namestitev in nastavitve
Εγκατάσταση και ρυθμίσεις
Asennus ja asetukset
Paigaldamine ja seadistamine
Įrengimas ir nustatymai
Uzstādīšana un iestatījumi
Telepítés és beállítások
Installation og indstillinger
Установка и настройки
Inštalácia a nastavenia

MW-IMG9-7862987

EP018 =

Status

NcNo C

Status

NcNo C
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Mode froid

Cooling mode
Koeling
Mod. Raffrescamento
Modo refrigeración
Tryb chłodzenia
Modo arrefecimento
Režim chlazení
Mod de răcire
Охлаждащ режим
Način hlajenja
Λειτουργία ψύξης
Viilennystila
Jahutusrežiim
Aušinimo režimas
Dzesēšanas režīms
Hűtés üzemmód
Køletilstand
Режим охлаждения

SK Režim chladenia

Kühlbetrieb

EHC

X22

X26

X4

X5

X25

X13

X19

X2

X30
X16

X15

X27

X1

X6

X17

X23

X24

So+/So- Energy counter

Tout (Outside temperature sensor)

EHC

NcNo C

Status

NcNo C

Status

+ 0

0-10

+ 0

0-10

SCB-01

EHC

SCB
-01

< 250W

< 250W
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MW-IMG10-7862987

EP028 = 0-10V 2 (Gr. GENI)

NcNo C

Status

+ 0

0-10

+ 0

0-10

NcNo C

Status

SCB-01
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Puissance demandée
Kesselleistung Soll

Gevraagd vermogen
Potenza richiesta
Potencia requerida
Żądana moc kotła
Potência solicitada
Požadovaný výkon
Putere solicitată
Искана мощност
Zahtevana moč kotla
Απαιτούμενη ισχύς
Pyydetty teho
Katla nõutud võimsus
Reikalaujama galia
Pieprasītā jauda
Kívánt teljesítmény
Ønsket effekt
Требуемая мощность

SK Požadovaný výkon

Requested power 

0-10V

SCB
-01

Contrôle d'une chaudière d'appoint en 0-10V
Steuerung eines Hilfskessels mit 0-10V
Control of an auxiliary boiler at 0-10V
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REPRISE
À LA LIVRAISON

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU OU 

Cet appareil, ses accessoires et 
cordons se recyclent

FR


